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6.ТФБ1

6.ТФУ1

Фильтр доочистки песчаный HUBER CONTIFLOW SS DB 51

Фильтр доочистки угольный HUBER CONTIFLOW GAK SS DB 51 

1

1

6.ТВК1.1, 6.ТВК1.2 Компрессор воздушный (рабочий) KAESER KCC 200-24 D, D - 6 мм, 1,2 кВт, 400В/50Гц 2

A01 F1 CP 02 Датчик давления сжатого воздуха компрессора 6.ТВК1.2 1

6.РЭ1

Н 4.С1.3

A01 F1 V 01

Расходомер электромагнитный ООО «ТЕРМОТРОНИК ПРОМ» Т3-150-ФE-К05-С276-P25-М, DN150

Насос подачи коугулянта

Магнитный клапан для работы 6.ТФБ1

1

1

A01 F1 V 02

A01 F1 V 03

A01 F1 V 01

A01 F1 V 02

Магнитный клапан для ударов 6.ТФБ1

Магнитный клапан для выпуска 6.ТФБ1

Магнитный клапан для работы 6.ТФУ1

Магнитный клапан для ударов 6.ТФУ1

1

1

1

1

1

A01 F1 CP 01

A01 F1 V 03

Датчик давления сжатого воздуха компрессора 6.ТВК1.1

Магнитный клапан для выпуска 6.ТФУ1

1

1

A01 F11 CP 01

A01 F11 CP 02

Датчик давления вход 6.ТФБ1

Датчик давления вход 6.ТФБ1

1

1

Контроллеры, модули ввода/вывода

МВ210-204 (20 DI)

МУ210-403 (24 DO)

МВ210-101 (8AI)

Панельный контроллер СПК 107

AН13

AН11

Шкафы управления

Здание блока биологической очистки

ШУ Блок биологической очистки 192.168.1.130

Здание блока усреднения

ШУ Блок усреднения 192.168.1.110

1

1

1

1
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